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Схема подключения автономной установки 
с режимом "Автоматика выключена" 

1
ИП

 
435-1

6

5

4

3

+
     
-

2
ИП

 
435-1

6

5

4

3

МР1

 

v1

 

(12В)

Модуль

 

релейный

1 2 3 4(-) 5(+)

Uпит Модуль
 

пожаротушения
(электровоспламенитель)

4(-)

+
     

-

5(+)

Uпит

1 2 3

Модуль
 

пожаротушения
(электровоспламенитель)

МР1

 

v1

 

(12В)

Модуль

 

релейный

20 20

Табло
Автоматика
отключена

+

-

+

_

"Пуск"

Х2.2

Х2.1

4,7к

С2000

 

АСПТХ2.1

Х2.2

Х2.3

Х2.4

Х2.5

Х2.6

2к

Пульт
 
дистанционного

 
пуска

МС-1
v4.1

Х1.1

Х1.2

Х1.3

Х1.4

Х1.5

Х1.6

1N4001

Х1.1

Х1.2

Х1.3 +

-

ПДП-1
v2

ОТВ
подано

1N4001

Х3.4

Х3.3

Х3.2

Х3.1

"Авария

 

ИП

 

435-1"

Блок
 

питания
12В

 
2А

Табло
Автоматика
включена

-

+

Контроль

 

РИП,

 

ИП

 

435-1,

 

модулей

 

пожаротушения

240

510
Задает

 

ток

 

контроля
электровоспламенителей

 

модулей

SB 220В

      
    

100

дист.

 

пуск

 

от

 

АСПТ

 

С2000

 

"Болид"

к

 

АСПТ


	Страница 1

