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Схема подключения СДЦ "Стресс" к системе РУБЕЖ (протокол R3)
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К1- Включение (выключение) питания
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режиме: К1- замкнуто, К2- разомкнуто
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"Необходимость
обслуживания"
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К спринклерной секции
К - Компрессор
К3 - Реле R91F-24VDC-3B-C
Y1 - Пневмоклапан линии дозирования (24В)
Y2 - Кран шаровый для заполнения спринклерной секции воздухом
Ud - Устройство дозированной подачи воздуха
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