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Цепь оповещения
(табло"Не входи", табло"Уходи"
сигнал "Пожар")

ШС1к ППКОП типа "Сигнал smd"
"Пожар"

4,7к

1,2к

3к

Типовая схема подключения  ИПА при реализации 
автоматической установки пожаротушения
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  РИП 12В, 2А
-SB1
SB1 - Автоматика вкл/выкл

Номиналы уточнить 
согласно паспорту 
ППКОП


